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NOTA BENE:
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GUARD RAIL - CLASSE H2

LEGENDA SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

Tubazione in GRES CERAMICO per fognatura,
giunti a bicchiere e guarnizione in resina poliuretanica.
DN 250 mm

Pozzetto di ispezione circolare in cls vibrato armato
ad alta resistenza ai solfati.
Diam. interno 1000 mm, sp. parete ≥15 mm.
Rivestimento interno in resina epossidica.

Nnn: codice idenficativo pozzetto
0.00: quota di scorrimento

Tubazione in PVC rigido di classe SN8 con giunto
a bicchiere e tenuta in gomma elastomerica.
DN 200 mm - p.min > 1% - ricoprimento > 60 cm

Pozzetto di ispezione prefabbricato in cls
dim. min. 40x80 cm per posizionamento sifone
tipo "Verona" prima di allaccio su rete pubblica.
DN 200 mm

Nnn
0.00

Pozzetto di convogliamento pre-imissione in
impianto di sollevamento.
Pozzetto circolare in cls vibrato armato
ad alta resistenza ai solfati.
Diam. interno 1000 mm, sp. parete ≥15 mm.
Rivestimento interno in resina epossidica.
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